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1 Vorwort 

 

  

Vor dem Hintergrund der Verknappung fossiler Rohstoffe und den damit verbundenen instabilen 

Preisentwicklungen sowie der angespannten Haushaltslage vieler Kommunen verstärkt sich in 

den letzten Jahren die Forderung nach einem effizienten Energieeinsatz im kommunalen Be-

reich und der Einführung eines Energiemanagements.  

 

Die Bewirtschaftung der landkreiseigenen Immobilien ist Aufgabe des Amtes für Kreisimmobilien 

und Hochbau. Ein wesentlicher Bestandteil für die Realisierung ist das Energiecontrolling und 

die systematische Verbrauchserfassung, wodurch die umgesetzten Maßnahmen und die daraus 

resultierenden Einsparungen messbar gemacht werden. Die Fortschreibung des Energieberich-

tes erfolgt jährlich. 

 

Um die Energieverbrauchskosten der Immobilien weiterhin nachhaltig zu senken, werden sowohl 

bei den baulichen als auch bei den versorgungstechnischen Maßnahmen Lösungen angestrebt, 

die dem aktuellen Stand der Technik Rechnung tragen. Hierzu gehören auf der baulichen Seite 

ein Dämmstandard, der mindestens der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV 2016) ent-

spricht und auf der versorgungstechnischen Seite innovative Technologien wie Blockheizkraft-

werke, Holzhackschnitzelanlagen, Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung und intelligente 

Mess-, Steuer- und Regelungstechniken. Die Maßnahmenplanung und ïumsetzung erfolgt unter 

Berücksichtigung der vorhandenen Rahmenbedingungen wie z. B. der Schulentwicklungspla-

nung. 

 

2007 wurde das kommunale Energiemanagement in Zusammenarbeit mit der Klimaschutz- und 

Energieagentur Baden-Württemberg (KEA) für 11 Immobilien eingeführt. Zu diesen 11 Objekten 

zählen die kreiseigenen Berufs- und Sonderschulen, sowie die kreiseigenen Verwaltungsge-

bäude, die in der CO2-Minderungsstrategie betrachtet werden. Seit dem Berichtsjahr 2010 wird 

die Verbundschule in Dettingen mit in der Energiestatistik ausgewertet und seit dem Jahr 2017 

zusätzlich die Sigmaringer Straße in Nürtingen (Verwaltungsgebäude Oelkrugareal). Der Neu-

bau der Albert-Schäffle-Schule wird im nächsten Bericht erstmals berücksichtigt. Das Straßen-

bauamt bewirtschaftet weitere Verwaltungsgebäude, Tunnelbetriebe und Verkehrssignale, die 

im Kapitel 2 bei der Verteilung nach Energieträger aufgeführt sind.  
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2 Verbrauchs- und Kostenentwicklung 

Das Energiemanagement ist im Sachgebiet Technisches und Infrastrukturelles Gebäudema-

nagement des Amtes für Kreisimmobilien und Hochbau ein zentraler Bestandteil, da die Ener-

giekosten einen wesentlichen Anteil des Ergebnishaushalts für die Gebäudebewirtschaftung dar-

stellen. 

Die zentralen Aufgaben sind hierbei: 

¶ optimaler Betrieb der Gebäude und der Technik im Hinblick auf einen möglichst geringen 

Verbrauch  

¶ bedarfsgerechte Betriebsführung unter den Kriterien Mindesttemperatur und Behaglich-

keit 

¶ Vertragsgestaltung und Reduzierung der Kosten durch Bündelungen 

¶ bauliche und technische Entwicklungen 

Der Gesamtstromverbrauch im Landkreis Esslingen ist in Tabelle 1 dargestellt. Die größten Ab-

nehmer für Wärme, Strom und Wasser sind die Schul- und Verwaltungsgebäude. Ihr Anteil am 

jeweiligen Medium ist in den folgenden Darstellungen erkennbar.  

 

 

Stromverbrauch 

Schulen 3.878.400 kWh 

Verwaltungsgebäude 1.216.400 kWh 

Verkehrsanlagen 1.590.597 kWh 

sonst. Objekte 165.868 kWh 

Gesamt: 6.851.265 kWh 

Tabelle 1: Übersicht des Stromverbrauches in den Immobilien des Landkreises (2019) 

 

 

Abbildung 1: Aufteilung des Stromverbrauchs in den Immobilien des Landkreises (2019) 
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Witterungsbereinigter Wärmeverbrauch 

Schulen 12.756.300 kWh 

Verwaltungsgebäude 2.666.400 kWh 

sonst. Objekte 890.155 kWh 

Gesamt: 16.312.855 kWh 

Tabelle 2: Übersicht des witterungsbereinigten Wärmeverbrauches in den Immobilien des Landkreises (2019) 

 

 

Abbildung 2: Aufteilung des witterungsbereinigten Wärmeverbrauches in den Immobilien des Landkreises (2019) 

 

Wasserverbrauch 

Schulen 28.013 m³ 

Verwaltungsgebäude 5.185 m³ 

sonst. Objekte 3.825 m³ 

Gesamt: 37.023 m³ 

Tabelle 3: Übersicht des Wasserverbrauches in den Immobilien des Landkreises (2019) 
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Abbildung 3: Aufteilung des Wasserverbrauches in den Immobilien des Landkreises (2019) 

2.1 Verbrauchsentwicklung Schulen und Verwaltungsgebäude 

Wie bereits in den vergangenen Energieberichten erkennbar, liegt der überwiegende Energie- 

und Wasserverbrauch bei den Schul- und Verwaltungsgebäuden. Daher werden im weiteren 

Verlauf dieses Berichtes die Gebäude näher betrachtet. Die Energie- und Wasserverbräuche für 

die untersuchten Objekte sind in Tabelle 4 dargestellt.  

Um jährliche Wärmeverbräuche miteinander vergleichen zu können, werden die gemessen Wär-

meverbräuche witterungsbereinigt (vgl. 9.1.4 Witterungsbedingte Bereinigung des Heizenergie-

verbrauchs). Durch dieses Verfahren kann man Wärmeverbräuche aus milderen Jahren mit 

Wärmeverbräuchen aus kälteren Jahren vergleichen. Der witterungsbereinigte Wärmeverbrauch 

stieg 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 %. Die jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr lie-

gen im Rahmen der normalen Schwankungen des Wärmeverbrauchs. Der Strom sank 2019 im 

Vergleich zum Vorjahr um 1,7 %. Der Rückgang liegt in der üblichen Toleranz. Der Wasserver-

brauch ist 2019 um 8,6 % gesunken. 

 
 

Wärme gemessen Wärme witterungsbe-

reinigt 

Strom Wasser 

Verbrauch 2019 12.671,4 MWh 15.405,2 MWh 5.094,6 MWh 33.198,1 m³ 

Veränderung gegenüber 2018 +5,8 % +1,8 % -1,7 % -8,6 % 

Tabelle 4:  Verbrauchsdaten 2019 im Vergleich zum Vorjahr für Wärme, Strom und Wasser der Schulen und 

Verwaltungsgebäude 

 

Im nun folgenden Diagramm sind die Verbrauchsentwicklungen der 11 Liegenschaften bzw. Ob-

jekte der vorhergehenden Berichtsjahre und ab 2010 mit 12 Liegenschaften bzw. ab 2017 mit 

13 Liegenschaften dargestellt: 
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Abbildung 4: Verbrauchsentwicklung für Wärme, Strom und Wasser seit 2005 

 

 

Abbildung 5 Flächenbereinigte Verbrauchsentwicklung für Wärme, Strom und Wasser seit 2005 
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2.2 Preisentwicklung 

Der interne Preisindex für den Energiebezug von Wärme und Stromenergie der kreiseigenen  

Immobilien des Landkreises Esslingen hat sich seit 2005 stark erhöht, wie in Tabelle 5 und in 

der Abbildung 6 ersichtlich ist. Der Wärmepreis hat sich weiter erhöht. Der Preis stieg 2019 um 

7,2% im Vergleich zum Vorjahr. Der Strombezugspreis stieg 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 

8,3 %. Der Wasserbezugspreis stieg 2019 gegenüber dem Vorjahr um 6,6 %.  

 

Preise (inkl. 

USt) 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Strom 11,16 15,18 15,82 17,24 17,68 20,72 19,92 19,84 20,89 20,75 21,09 22,84 Cent/kWh 

Index Strom 100,00 136,10 141,77 154,52 158,52 185,72 178,55 177,86 187,30 186,00 189,07 204,70  

Wärme 5,11 7,49 7,11 7,17 7,39 7,95 8,59 7,80 7,48 7,05 7,48 8,02 Cent/kWh 

Index Wärme 100,00 146,54 139,07 140,37 144,53 155,44 168,09 152,54 146,31 138,00 146,37 156,88  

Wasser 4,58 4,76 4,32 4,30 4,64 4,68 4,74 4,66 4,33 4,77 4,67 4,98 ú/mį 

Index Wasser 100,00 103,93 94,32 93,89 101,31 102,18 103,49 101,75 94,54 104,15 101,97 108,73  

Tabelle 5: Preisentwicklung Wärme, Strom und Wasser in Bezug auf die Preise von 2005 (Index = Bezugspreise 

Landkreis Esslingen) 

 

Abbildung 6: Entwicklung des Preisindex seit 2005  

 

 

2.3 Kostenentwicklung Schul- und Verwaltungsgebäude 
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 Strom Wärme Wasser Gesamt 

Kosten (inkl. USt) 1.163 Tú 1.016 Tú 165 Tú 2.344 Tú 

Veränderung zum Vor-
jahr 

+6,4 % +12,8 % -2,6 % +8,5 % 

Anteil an den Gesamt-
kosten (aktuelles Jahr) 

49,6 % 43,3 % 7,0 % 100,0 % 
 

 

Tabelle 6:  Kostenentwicklung 2019 im Vergleich zum Vorjahr von Wärme, Strom und Wasser 

 

Die Gesamtkosten für den Energiebezug stiegen 2019 um 8,5 % im Vergleich zum Vorjahr. Die 

Kosten für Wärmeenergie stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 12,8 %. Für die Kostensteige-

rung sind zum einen das im Vergleich zum Vorjahr kühlere Jahr 2019 und zum anderen die 

kurzfristig vergebene Gasbelieferung aufgrund der Insolvenz des ursprünglichen Auftragneh-

mers Ende 2018 zu nennen. Aufgrund der Kurzfristigkeit konnten nicht die preislichen Vorteile 

einer vorausschauenden und langfristigen Vergabe genutzt werden. Die Kosten für Strom stie-

gen 2019 im Vergleich zum Vorjahr um 6,4 %. Es wurde von beiden Vertragsseiten nach Ablauf 

der dreijährigen Vertragslaufzeit das zustätzliche Optionsjahr mit Preisanpassung gezogen. Die 

Wasserkosten sanken aufgrund fallender Verbräuche im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 %. 

 

 

Abbildung 7: Kostenentwicklung Wärme, Strom und Wasser seit 2005 
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2.4 Jährliche Energiekosteneinsparung 

Als Energiekosteneinsparung wird nachstehend dargestellt, um wieviel die Energie- und Was-

serkosten höher gelegen hätten, wenn bei den aktuellen Flächen und aktuellen Preisen der glei-

che spezifische Verbrauch wie im Referenzzeitraum 2005 stattgefunden hätte. Bei der Ver-

brauchsart Wärme wird hierbei eine Witterungsbereinigung durchgeführt, d.h. die angegebene 

Differenz wurde unter der Annahme berechnet, dass der aktuelle Verbrauchszeitraum von der 

Witterung dem langjährigen Mittel entsprochen hätte. Im Anhang befindet sich unter Kapitel 9,  

Absatz 9.3 eine detaillierte Auflistung der Energiekosteneinsparungen. 

 
 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Strom 0 -4 -30 -76 -90 -73 -34 37 -24 -25 -51 Tú 

Wärme 0 -250 -198 -253 -329 -244 -206 -181 -207 -183 -179 Tú 

Wasser 0 -7 -14 -27 -23 -11 21 68 2 6 -10 Tú 

Summe 0 -261 -242 -356 -442 -328 -219 -76 -229 -202 -240 Tú 

Tabelle 7:  Berechnung der Energiekosteneinsparung mit dem zugrunde gelegten Verbrauch seit 2005 und der 

Preisindizierung  

2.5 CO2- Minderungsstrategie und Bilanzierung 

Die jährliche Berechnung der CO2-Bilanz dient als Hilfsmittel um das Ziel der CO2- Minderungs-

strategie zu überprüfen. Auf Basis der Energieverbräuche und des spezifischen Emissionsfak-

tors des jeweiligen Energieträgers lassen sich die klimarelevanten Emissionen ermitteln. Der 

spezifische Emissionsfaktor berücksichtigt neben CO2 auch andere klimarelevanten Emissio-

nen, die umgerechnet auf ihr CO2-Äquivalent berücksichtigt werden.  

 

Die Emissionen schlüsseln sich wie folgt auf: 

Emissionen 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Wärme

 [t pro Jahr]

(w itterungs-

bereinigt)

Strom

[t pro Jahr]

abzgl. Photo-

voltaikstrom

[t pro Jahr]

Gesamt 

[t pro Jahr]
6.249 5.170 5.077 5.158 3.637 3.449 3.382 3.916 4.116 4.169 2.402 2.411 2.548

Index  mit 

Basisjahr 2006

(CO2-Minder-

ungsstrategie)

66,7% 38,4% 38,6% 40,8%

-140-97 -99 -106

100% 82,7% 81,2% 82,5% 58,2% 55,2% 54,1% 62,7% 65,9%

-122 -118 -99

1.683 48 49 49

-82 -110 -145 -143

2.639

3.375 2.522 2.474 2.659 1.248 1.191 1.191 1.554 1.674

2.313 2.475 2.541 2.584 2.453 2.4682.4012.874 2.648 2.685 2.609 2.534

 

Tabelle 8:  Berechnung der CO2 ï Emissionen für Wärme und Strom der 13 Objekte seit 2006  

 

Das vom Kreistag vorgegebene Klimaschutzziel einer Reduzierung bis 2020 um 35% CO2 ent-

spricht einer Reduktion um 2.187 Tonnen (Vorlage 145/2007) auf 4.062 Tonnen. 
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Eine positive Entwicklung des CO2-Ausstoßes zeichnet sich seit 2011 ab. Das Minderungsziel, 

die in der CO2-Minderungsstrategie bis 2020 festgesetzt wurde, konnte nur durch den Bezug 

von Ökostrom deutlich unterschritten werden. In der nun folgenden Abbildung wird aufgezeigt 

wie die Entwicklung der Emissionen wäre, wenn es keinen Ökostrombezug bei den Immobilien 

ab 2011 gäbe. 
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Abbildung 8: Übersicht der CO2-Minderung seit 2005 
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Abbildung 9: Übersicht der CO2-Minderung seit 2005 

 

Weiterhin wird bei notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen die bauliche und technische Mach-

barkeit von energetischen Optimierungen sowie der weitere Einsatz von erneuerbarer Energien 

berücksichtigt. Die Sanierung der Bodelschwinghschule, der Ersatzbau für die Albert-Schäffle-

Schule, der Verwaltungsneubau in Plochingen sowie der aktuell geplante Neubau des Landrat-

samtes Esslingen erfüllen einen hohen energetischen Standard bzw. werden einen hohen ener-

getischen Standard erfüllen. Diese Baumaßnahmen werden sich positiv auf den Energiever-

brauch und damit auch auf die CO2-Emissionen auswirken. 

2.6 Aufteilung der Emissionen nach Energieträgern 

In den folgenden Diagrammen werden auf der aktuellen Datenlage für das Jahr 2019 die antei-

ligen Verbrauchsdaten und Emissionen der verschiedenen Energieträger dargestellt: 
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Abbildung 10: Aufteilung des Gesamtwärmeverbrauchs nach Energieträgern in 2019 

Im Vergleich dazu werden die Energieträger und deren anteiliger Beitrag zum CO2-Ausstoß dar-

gestellt: 

 

Abbildung 11: Aufteilung der Emissionen durch Wärmeverbrauch nach Energieträgern in 2019 
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Aus den beiden Darstellungen kann man sehen, dass Gas als Wärmelieferant mit rund 20,7 % 

am Gesamtverbrauch beteiligt ist. Regionale Fernwärme trägt in 2019 mit 32,4 % zum Energie-

verbrauch bei. Die Anteile der Nahwärmeversorgung liegt bei 10,3 %, der des Ölverbrauchs bei 

12,8 %. Der Verbrauch an Heizöls ist im Vergleich zum Vorjahr aufgrund eines Heizungsausfalls 

an der Max-Eyth-Schule in Kirchheim stark gestiegen. Holz (Hackschnitzel und Peletts) als re-

generativer Energieträger ist mit einem Verbrauchsanteil von 21,1 % vertreten. Das gasbetrie-

bene BHKW in der Bodelschwinghschule deckt 2,7 % des Energiebedarfs ab. 

Betrachtet man im Vergleich dazu die Emissionsanteile der Energieträger, zeigt sich zum Bei-

spiel bei Gas, dass nur 20,7 % Energie geliefert wird, dafür allerdings 30,7 % der Emissionen 

erzeugt werden. Bei Holzhackschnitzelanlagen werden 18,8 % Energie geliefert, dafür nur 

3,3 % Emissionen erzeugt. 

 

Aus diesen vergleichenden Darstellungen ist ersichtlich, dass der Anteil der regenerativen Wär-

megewinnung bei den anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen, hinsichtlich der technischen 

und wirtschaftlichen Machbarkeit geprüft werden, bzw. weiter vorangetrieben werden sollte.  

Weitere objektspezifische Erläuterungen sind in Kapitel 6 dargestellt. 
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3 Erneuerbare Energien 

Erneuerbare Energie, auch regenerative Energie genannt, bezeichnet Energie aus nachhaltigen 

Quellen (Sonne, Wind, Wasser, Biomasse, Geothermie), die nach menschlichen Maßstäben un-

erschöpflich sind. Das Grundprinzip ihrer Nutzung besteht darin, dass aus den in der Umwelt 

laufend stattfindenden Prozessen Energie abgeleitet und der technischen Verwendung zuge-

führt wird. Mögliche Anwendungen für kommunale Liegenschaften werden im Folgenden kurz 

beschrieben. Erste Ansätze, z. B. bei der Verwendung von Holzhackschnitzeln und Installation 

von Photovoltaikanlagen, gibt es im kommunalen Gebäudebestand bereits. 

3.1 Photovoltaikanlagen 

Nach dem EEG wird dem Betreiber einer Anlage, der in das öffentliche Netz einspeist, 20 

Jahre zzgl. Inbetriebnahmejahr eine garantierte Mindestvergütung gezahlt. Das Leistungsmaxi-

mum einer Anlage, welches nur unter optimalen Bedingungen erreicht wird (20°C, 90° 

Sonnenstand zur Anlage), wird mit der MaÇeinheit ĂkWp - Kilowatt Peakñ angegeben und 

ergibt sich aus der Summe der eingesetzten Solarmodule. 

Bereits im Dezember 2008 wurden auf den Dächern von drei Schulen Photovoltaikanlagen in-

stalliert. Ende 2009 wurden zwei weitere Anlagen in Betrieb genommen, mit einer Anlagengröße 

von je 30 kWp auf dem Verwaltungsgebäude Esslingen und der Verbundschule in Dettingen. 

Eine weitere Anlage wurde in 2010 auf dem Parkdeck Nord der Rohräckerschule mit einer Leis-

tung von 29 kWp errichtet. 

Als Referenz für den Emissionsfaktor wurde der Strom-Mix Deutschland mit 641 g/kWh CO2-

Äquivalent herangezogen. Für PV-Anlagen ergibt sich ein CO2-Äquivalent von 124 g/kWh (GE-

MIS 2008). Es werden Emissionen aus vorgelagerten Prozessen (Produktion, Installation und 

der Stoffeinsatz) berücksichtigt. Der Ausbau weiterer Photovoltaikanlagen wird grundsätzlich 

bei notwendigen Dachsanierungen geprüft. 

Durch die fortschreitende Generalsanierung in der Rohräckerschule musste in 2014 die Photo-

voltaikanlage außer Betrieb genommen werden. Erst 2018 ging sie wieder in Betrieb. 2019 hat 

die Anlage wieder im Umfang der Jahre vor 2014 Strom erzeugt. 

 

Die folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über die verschiedenen Anlagen: 

PV- Anlage 
Inbetrieb-
nahme 

Investition 
Anlagen-
leistung 

Einspeisung 
spezifischer Er-
trag 

Einspeise-
vergütung 

CO2 -Min-
derung 

BSZ Dez 08 230.688 ú 53 kWp 61.553 kWh 1.161 kWh/kWp 33.011 ú 32 t 

RÄS I Dez 08 315.934 ú 60 kWp 68.228 kWh 1.137 kWh/kWp 36.527 ú 35 t 

RÄS II Dez 10 97.811 ú 30 kWp 31.277 kWh 1.043 kWh/kWp 10.528 ú 16 t 

BOD Dez 08 132.140 ú 29 kWp 29.860 kWh 1.030 kWh/kWp 16.612 ú 15 t 

VNT Mai 02   10 kWp 6.012 kWh 601 kWh/kWp 3.621 ú 3 t 

VBS Dez 09 98.087 ú 39 kWp 44.582 kWh 1.143 kWh/kWp 18.844 ú 23 t 

VES Dez 09 99.771 ú 30 kWp 29.541 kWh 985 kWh/kWp 14.998 ú 15 t 

Summe     251 kWp 271.053 kWh   134.141 ú 140 t 

Tabelle 9: Übersicht der Photovoltaikanlagen, Einspeisevergütung und CO2-Minderung in 2019 
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Der eingespeiste Photovoltaikstrom deckte im Jahr 2019 rund 4,0 % des Strombedarfes der 

Schulen und der Verwaltungsgebäude ab. Der Einbruch des (spezifischen) Ertrags der Anlage 

auf der Verwaltung Nürtingen (VNT) ist auf einen Anlagendefekt zurückzuführen. Der Defekt 

wurde behoben. 

 

 

Abbildung 12: Übersicht: Einspeisungen der Photovoltaikanlagen seit 2010 
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Abbildung 13: Übersicht Einspeisevergütungen der Photovoltaikanlagen seit 2010 

 

 

Abbildung 14: Übersicht CO2 -Einsparungen der Photovoltaikanlagen seit 2010 
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3.2 Holzhackschnitzelanlagen 

Holz als einer der ältesten Energieträger gewinnt in unseren Breiten wieder zunehmend an Be-

deutung. Aus geschreddertem Grünschnitt oder zerkleinerten Waldholzresten wird in Holzhack-

schnitzelanlagen Energie gewonnen. Diese umweltschonende und CO2-neutrale Wärmeversor-

gung besteht an der Rohräckerschule und der Verbundschule in Dettingen.  

3.3 Pelletanlagen 

Auch bei den Pellets dient Holz als Energieträger, das zerkleinert und mit hohem Druck durch 

eine Matrize gepresst wird um schlussendlich der Norm entsprechend einen Durchmesser von 

6 bzw. 8 mm und einer Länge von 3,15-40 mm zu haben. Durch Abfallresten wie Sägemehl, 

Hobelspäne, Hackschnitzel wird das Holz wiederverwertet. Eine solche Anlage wird seit 2015 im 

Verwaltungsgebäude Nürtingen und seit 2016 auch im Verwaltungsgebäude Filderstadt einge-

setzt.  
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4 Energielieferverträge 

Alle Immobilien wurden bis zum 31.12.2019 über Ökostrom mit Neuanlagenquote versorgt (vgl. 

Beschluss ATU Vorlage 124/2015). Im November 2018 wurde im Ausschuss für Technik und 

Umwelt der Beschluss gefasst, die Versorgung über Ökostrom mit Neuanlagenquote für die 

Jahre 2020 bis 2022 neu zu vergeben (vgl. Beschluss ATU 123/2018).  

 

Der bestehende Gasliefervertrag lief zum 31.12.2019 aus. Der neue Bündelvertrag für Gas be-

gann nach Ausschreibung am 01.01.2020 mit einer Laufzeit von vier Jahren. 
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5 Bauunterhaltungsmaßnahmen in 2019 die zur energetischen Optimierung der 

Schul- und Verwaltungsgebäude des Landkreises beigetragen haben 

5.1 Rein energetische Maßnahmen 

Liegenschaft Maßnahme Investitionskosten 

Berufsschulzentrum Zell 
Umrüstung der Beleuchtung der Außen-
anlagen auf LED 

                               99.845 ú  

  Gesamtsumme 99.845 ú  

Tabelle 10: Übersicht der umgesetzten Maßnahmen in 2019, die zur energetischen Optimierung beigetragen haben 

 

5.2 Baumaßnahmen die zu einer energetischen Optimierung beisteuern 

Liegenschaft Maßnahme Investitionskosten 

JFS Kirchheim Glasdachsanierung Bibliothek 
380.811 ú 

(insgesamt 2018/19/20: 574.473 ú) 

PMHS Nürtingen Sanierungs Schmetterlingsdach 487.158 ú 

  Gesamtsumme 867.969 ú 

Tabelle 11: Übersicht der umgesetzten Baumaßnahmen in 2019, die zur energetischen Optimierung beigetragen 

haben 

 

5.3 Aufstellung CO2-Einsparung und Amortisationszeit 

   Einsparung  

Liegenschaft Maßnahme Investition CO2 t/a kWh/a Euro/a 

Amorti- 
sationszeit 
in Jahren 

Berufsschulzent-
rum Zell 

Umrüstung der Beleuchtung der 
Außenanlagen auf LED 

99.845 ú 
Förderung: 
29.953 ú 

47 79.683 17.725 5,4 

Tabelle 12: Übersicht CO2-Einsparung und Amortisationszeit 

 

Für rd. 574.473 Euro (gesamt) wurde an der Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule das Glasdach 

der Bibliothek erneuert. Im Zuge der Sanierung wurde das Dach nach der gültigen Energieein-

sparverordnung 2016 (EnEV) hergestellt. Der EnEV-Nachweis erfolgte durch das Bauteilverfah-

ren. Hiermit wird die Einhaltung der EnEV bestätigt. Energie- und CO2-Einsparungen liefert der 

Nachweis nicht. Somit kann auch die Amortisationszeit nicht berechnet werden. Nachfolgend ist 

der Vergleich der U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizient) vor und nach der Sanierung darge-

stellt. Gleiches gilt für die Sanierung des Schmetterlingdachs an der PMHS, das f¿r 487.158 ú 

saniert wurde. 
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 U-Wert Bestand 

[W/m2K] 

U-Wert nach Sanierung 

[W/m2K] 

Glasdach JFS >3 0,12 

Schmetterlingdach PMHS  3 0,12 

Tabelle 13 U-Werte Energetische Glasdachsanierung JFS und des Schmetterlingdachs PMHS 
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6 Energiecontrolling über die Schul- und Verwaltungsgebäude 

Das Ziel des Energiecontrollings ist es, Trends der Verbräuche und Kosten zeitnah zu analysie-

ren und gegebenenfalls Maßnahmen abzuleiten. Strukturierte Verbrauchsdatenerfassung und ï 

kosten sind wesentliche Aufgaben des Energiecontrollings. 

Verbrauchs- und Kostenüberwachung bilden die Grundlage für ein effizientes Energiemanage-

ment. Sie dienen unter anderem zur quantitativen Bewertung der zukünftigen Energieeinspar-

maßnahmen. Ebenso trägt ein zeitnahes Energiecontrolling zur Sensibilisierung der Gebäude-

verantwortlichen bei. Für die Kontrolle und Steuerung der Energieverbräuche wird die Ener-

giecontrolling-Software InterWatt eingesetzt. Dieses System ermöglicht die Erfassung von Zäh-

lersystemen direkt vor Ort durch die Haustechniker / Hausmeister und die Auswertung durch das 

Energiemanagement in der Verwaltung. 

6.1 Kennwerte und spezifische Kosten der Objekte 2019 

Neben der Darstellung der Verbräuche und den damit verbundenen Kosten werden im vorlie-

genden Energiebericht auch Verbrauchskennwerte ausgewiesen. Verbrauchskennwerte bieten 

die Möglichkeit einer ersten Beurteilung der kommunalen Objekte hinsichtlich ihres Energiever-

brauchs. Damit lassen sich bei Sanierungsvorhaben Prioritätenlisten erstellen sowie die Energie- 

und Kostenersparnisse nach erfolgter Sanierung nachweisen. 

Durch die im Energiebericht dargestellten Vergleichsdiagramme kann die aktuelle Verbrauchs-

situation jeder Liegenschaft im Vergleich zu anderen Liegenschaften mit gleicher Nutzung auf 

einfache Weise dargestellt werden (siehe Kapitel 7). 

Zur Bestimmung des Modalwertes werden die einzelnen Verbrauchskennwerte auf jeweils gleich 

große Klassen aufgeteilt. Die Klasse mit der größten Zahl von Datensätzen ergibt den jeweiligen 

Modalwert als arithmetisches Mittel von Ober- und Untergrenze der Klasse. 

Der Ist-Kennwert stellt den im Berichtsjahr ermittelten Verbrauchswert für die verschiedenen Be-

reiche (Strom, Wärme und Wasser) dar. 

Die Standardabweichung ist ein Maß dafür, wie weit die jeweiligen Werte um den Mittelwert 

(Durchschnitt) streuen. 

Auf der Basis dieser, für die verschiedenen Gebäudearten ermittelten Häufigkeitsverteilungen 

der Strom-, Wärme- und Wasserverbrauchskennzahlen, erfolgt die im Energiebericht vorgenom-

mene Einstufung der Ist-Kennwerte. Auf diese Weise lässt sich sehr schnell erkennen, ob der 

Energie- und Wasserverbrauch des Gebäudes eher als niedrig bzw. eher als hoch einzustufen 

ist. 

Zu beachten ist hierbei, dass die Kennzahlen aus einer praxisüblichen Nutzung von Schulen 

entwickelt wurden. Die Verbrauchsdaten hängen immer von Art und Umfang des jeweiligen Ob-

jektes ab. Gerade im Bereich der gewerblichen Schulen besteht ein erhöhter Stromverbrauch 

durch den hohen Technisierungsgrad. Ein Vergleich mit einer allgemeinbildenden Schule ist da-

her bei diesem Medium nicht immer aussagekräftig. 

Die folgenden Übersichten zeigen den Vergleich der Kennwerte und Verbrauchsentwicklungen 

sowie eine Verbrauchs- und Kostenanalyse für 2019 auf. 
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6.2 Wärme (witterungsbereinigt, G15) 

Gebäude BGF(E) Kenn-
wert 
2019 

Ziel-
wert 

Modal-
wert 

Ver-
brauch 

Änderung 
zu 2018 

 

Preis 
(inkl. USt) 

spezif. 
Kosten 

(inkl. USt) 

2019 m² kWh/m² kWh/m² kWh/m² MWh % ct./kWh ú/mĮ 

Berufsschulzentrum ES-Zell 28.114 107 97 149 3.018,7 8,2 8,65 7,61 

John-F. Kennedy-Schule 10.840 32 66 143 349,2 -3,0 11,29 2,98 

Rohräckerschule 19.370 117 91 177 2.274,6 -5,6 9,26 8,90 

Verwaltung Pulverwiesen 11 

Landratsamt Esslingen 

19.922 93 72 104 1.854,4 3,8 9,01 6,86 

Verwaltungsgebäude 

Gottlieb Daimler Str. 2 

1.166 133 72 104 155,3 -4,7 4,64 5,06 

Schulen Kirchheim/Teck  

MES + JFSS 

23.165 96 97 149 2.227,7 5,8 7,15 5,63 

Verwaltung Osianderstr. 1.966 123 73 113 241,8 -1,4 5,14 5,17 

Bodelschwinghschule 4.088 162 130 248 662,4 4,2 4,61 6,42 

Gewerbliche Schulen Nürtingen 30.270 58 97 149 1.758,8 -1,4 5,22 2,49 

Schulen auf dem Säer 23.836 79 97 149 1.872,6 2,9 7,42 4,77 

Verwaltungsgebäude  

Europastr. 40 NT 

3.363 97 72 104 327,8 -4,2 4,61 3,68 

Verbundschule Dettingen 5.198 114 92 180 592,3 -2,2 16,34 16,16 

Verwaltung Sigmaringer Str. NT 2.007 35 72 104 69,6 -10,3 5,20 1,48 

Tabelle 14: Vergleich der Kennwerte und Verbrauchsentwicklung für Wärme der 13 Objekte für 2019 

6.3 Strom 

Gebäude BGF(E) Kennwert 
2018 

Zielwert Modalwert Verbrauch Änderung 
zu 2017 

 

Preis 
(inkl. USt) 

spezif. 
Kosten 

(inkl. USt) 

2019 m² kWh/m² kWh/m² kWh/m² MWh % ct./kWh ú/mĮ 

Berufsschulzentrum ES-Zell 28.114 28 7 16 776,8 -3,4 23,66 6,54 

John-F. Kennedy-Schule 10.840 16 7 17 172,2 -4,4 23,60 3,75 

Rohräckerschule 19.370 43 10 18 839,3 -1,1 22,76 9,86 

Verwaltung Pulverwiesen 11 

Landratsamt Esslingen 

19.922 49 7 20 967,2 -1,5 23,37 11,34 

Verwaltungsgebäude 

Gottlieb Daimler Str. 2 

1.166 25 7 20 29,5 -3,0 26,92 6,80 

Schulen Kirchheim/Teck  

MES + JFSS 

23.165 23 7 16 524,4 -3,3 23,72 5,37 

Verwaltung Osianderstr. 1.966 21 7 18 41,3 -0,8 27,40 5,75 

Bodelschwinghschule 4.088 57 21 39 234,9 -2,2 11,37 6,53 

Gewerbliche Schulen Nürtingen 30.270 20 7 16 601,5 -1,3 22,68 4,51 

Schulen auf dem Säer 23.836 21 7 16 508,9 -1,8 23,91 5,11 

Verwaltungsgebäude  

Europastr. 40 NT 

3.363 36 7 20 119,8 13,6 22,21 7,91 

Verbundschule Dettingen 5.198 42 11 19 220,4 -0,4 23,69 10,04 

Verwaltung Sigmaringer Str. NT 2.007 29 7 20 58,6 0,8 25,10 7,32 

Tabelle 15: Vergleich der Kennwerte und Verbrauchsentwicklung für Strom der 13 Objekte für 2019 
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6.4 Wasser 

Gebäude BGF(E) Kenn-
wert 
2018 

Ziel-
wert 

Modal-
wert 

Ver-
brauch 

Änderung 
zu 2017 

 

Preis 
(inkl. USt) 

spezif. 
Kosten 

(inkl. USt) 

2019 m² l/m² l/m² l/m² m³ % ú/mį ú/mĮ 

Berufsschulzentrum ES-Zell 29.502 104 92 142 2.920,0 -26,1 4,84 0,50 

John-F. Kennedy-Schule 10.840 186 64 170 2.012,1 0,3 5,06 0,94 

Rohräckerschule 19.370 424 249 541 8.218,3 -7,5 4,25 1,80 

Verwaltung Pulverwiesen 11 

Landratsamt Esslingen 

19.922 181 77 117 3.599,9 0,3 4,32 0,78 

Verwaltungsgebäude 

Gottlieb Daimler Str. 2 

1.166 229 77 117 266,7 -13,2 6,92 1,58 

Schulen Kirchheim/Teck  

MES + JFSS 

23.165 118 92 142 2.731,4 -13,9 9,01 1,06 

Verwaltung Osianderstr. 1.966 224 75 120 441,3 5,1 7,74 1,74 

Bodelschwinghschule 4.088 568 758 1.687 2.321,0 -4,6 4,55 2,59 

Gewerbliche Schulen Nürtingen 30.270 71 92 142 2.147,6 -6,5 5,07 0,36 

Schulen auf dem Säer 23.836 166 92 142 3.966,4 -10,4 4,64 0,77 

Verwaltungsgebäude  

Europastr. 40 NT 

3.363 178 77 117 599,7 8,6 5,22 0,93 

Verbundschule Dettingen 5.198 711 269 586 3.696,7 -7,6 4,41 3,13 

Verwaltung Sigmaringer Str. NT 2.007 138 77 117 277,0 -6,3 4,57 0,63 

Tabelle 16: Vergleich der Kennwerte und Verbrauchsentwicklung für Wasser der 13 Objekte für 2019 
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6.5 Übersichtstabelle Energieeinsatz 2019 nach Medien 

 

Die Übersicht zeigt den Vergleich der Verbräuche und der Kosten mit dem Vorjahr auf:  

 

 
Gebäude 

Wärme 

ber. 

Ände-

rung zu 

2018 

Kosten 

(inkl. 

USt) 

Strom Ände-

rung zu 

2018 

Kosten 

(inkl. 

USt) 

Wasser Ände-

rung 

zu 

2018 

Kosten 

(inkl. 

USt) 

2019 MWh % 1.000 ú MWh % 1.000 ú m³ % 1.000 ú 

Berufsschulzentrum 

ES-Zell 

3.018,68 8,2 213,84 776,84 -3,4 183,80 2.920,00 -26,1 14,14 

John-F. Kennedy-

Schule 

349,16 -3,0 32,27 172,23 -4,4 40,65 2.012,11 0,3 10,19 

Rohräckerschule 2.274,64 -5,6 172,45 839,26 -1,1 191,00 8.218,29 -7,5 34,89 

Verwaltung Pulverwie-

sen 11 Landratsamt 

Esslingen 

1.854,43 3,8 136,76 967,18 -1,5 226,01 3.599,86 0,3 15,56 

Verwaltungsgebäude 

Gottlieb Daimler Str. 2 

155,30 -4,7 5,90 29,45 -3,0 7,93 266,71 -13,2 1,84 

Schulen Kirch-

heim/Teck  

MES + JFSS 

2.227,69 5,8 130,34 524,37 -3,3 124,41 2.731,43 -13,9 24,60 

Verwaltung Osiander-

str. 

241,79 -1,4 10,17 41,28 -0,8 11,31 441,29 5,1 3,42 

Bodelschwinghschule 662,40 4,2 26,26 234,95 -2,2 26,71 2.321,00 -4,6 10,57 

Gewerbliche Schulen 

Nürtingen 

1.758,83 -1,4 75,22 601,48 -1,3 136,40 2.147,58 -6,5 10,89 

Schulen auf dem Säer 1.872,61 2,9 113,80 508,88 -1,8 121,69 3.966,38 -10,4 18,39 

Verwaltungsgebäude  

Europastr. 40 NT 

327,80 -4,2 12,36 119,77 13,6 26,61 599,71 8,6 3,13 

Verbundschule Dettin-

gen 

592,26 -2,2 84,01 220,40 -0,4 52,20 3.696,71 -7,6 16,29 

Verwaltung Sigmarin-

ger Str. NT 

69,61 -10,3 2,96 58,55 0,8 14,70 277,02 -6,3 1,26 

Tabelle 17: Verbrauchs- und Kostenanalyse  der 13 Objekte für 2019 
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7 Jahresübersicht über die Objekte der kreiseigenen Schulgebäude und Ver-

waltungsgebäude 

7.1 Berufsschulzentrum Esslingen-Zell 

 

Baujahr (1.BA):  1978 

Beheizbare BGF:   29.502 m² 

Wärmeversorgung:  Fernwärme und Gas    

 

 

 

 

 

 

7.1.1 Energieverbrauch 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauch  

(witterungsbereinigt) 

3,03 2,87 2,66 2,89 2,53 2,65 2,87 3,03 2,95 2,82 2,79 3,02 GWh 

Wärmeverbrauch 2,94 2,61 2,80 2,33 2,26 2,59 2,05 2,46 2,61 2,47 2,19 2,47 GWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wärmeverbrauch 

(witterungsbereinigt) 

474,49 475,41 409,32 234,53 106,57 8,66 8,86 7,86 40,12 291,70 383,68 515,82 MWh 

2019 Wärmeverbrauch 444,54 362,04 298,92 183,27 154,54 8,66 8,86 7,86 40,12 185,81 349,32 427,91 MWh 
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Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Stromverbrauch 1,12 0,97 0,99 1,00 1,00 0,93 0,91 1,01 1,00 0,85 0,80 0,78 GWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Stromverbrauch 80,95 76,28 76,51 62,12 71,49 43,87 59,07 34,16 59,84 69,18 76,12 67,24 MWh 

 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wasserverbrauch 6,36 5,64 5,14 4,89 4,80 4,98 6,11 8,47 8,90 3,86 3,95 2,92 T m³ 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wasserverbrauch 297,43 313,57 325,00 301,29 365,43 139,29 192,71 44,49 222,08 238,17 262,80 217,75 m³ 
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7.1.2 Verbrauchskennwerte 

 

 

 

 

 

 

Verbrauchskenn-

werte 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauchs-

kennwert 

102,2 96,7 89,6 97,4 85,3 89,4 96,7 102,2 99,3 94,9 101,5 107,4 kWh / m² 

Stromverbrauchs-

kennwert 

37,9 32,7 33,3 33,6 33,6 31,3 30,8 34,1 33,6 28,5 29,3 27,6 kWh / m² 

Wasserverbrauchs-

kennwert 

214,4 190,2 173,4 165,0 162,0 168,0 205,9 285,5 300,1 130,2 143,6 103,9 l / m² 

Nutzungsart Berufsschulen mit Turnhalle Modalwert Unteres Quartilsmittel Einheit 

Wärmeverbrauchskennwert (BGFE) 149,00 97,00 kWh / m² 

Stromverbrauchskennwert (BGFE) 16,000 7,000 kWh / m² 

Wasserverbrauchskennwert (BGFE) 142,00 92,00 l / m² 
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7.1.3 Kosten 

 

 

01 Berufsschulzent-

rum Esslingen-Zell 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

156,44 201,66 204,41 168,98 192,20 216,51 181,70 191,12 187,63 179,41 188,89 213,84 T EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

122,68 142,27 150,10 170,81 176,45 191,19 177,15 194,05 204,97 185,59 180,71 183,80 T EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

29,89 27,92 22,58 22,10 22,97 23,34 28,18 37,85 39,28 18,18 17,98 14,14 T EUR 

Summe (unbereinigt) 309,01 371,85 377,09 361,89 391,62 431,04 387,02 423,03 431,88 383,18 387,58 411,78 T EUR 

01 Berufsschulzent-

rum Esslingen-Zell 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) (witte-

rungsbereinigt) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

161,36 222,02 194,16 209,23 215,10 221,92 253,83 235,70 211,97 204,37 240,56 261,15 T EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

122,68 142,27 150,10 170,81 176,45 191,19 177,15 194,05 204,97 185,59 180,71 183,80 T EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

29,89 27,92 22,58 22,10 22,97 23,34 28,18 37,85 39,28 18,18 17,98 14,14 T EUR 

Summe (witterungs-

bereinigt) 

313,92 392,21 366,84 402,14 414,52 436,46 459,15 467,61 456,22 408,14 439,25 459,09 T EUR 

 

Information zur ehemaligen Sporthalle: 

2016 endete die Nutzung der Sporthalle als Flüchtlingsunterkunft. 2017 wurde die Halle abge-

brochen. Der Ersatzbau wird in diesem Bericht für das Jahr 2019 erstmals erfasst. 

 

7.1.4 Maßnahmen 

Maßnahmen 2019 

Á Es wurde die Beleuchtung der Außenanlagen auf LED umgerüstet 
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Maßnahmen 2020 

Á Die Gebäudeleittechnik wird über vier Jahre auf den neusten Stand der Technik gebracht. 

Dadurch werden sämtliche Regelkreise optimiert und entsprechend Energie eingespart. 

Der letzte Bauabschnitt fand im Sommer 2020 statt. 

Á Es wurde eine PV-Anlage mit einer Gesamtleistung von 30 kWp installiert. 

Geplante zukünftige Maßnahmen 

Á Es wird fortgesetzt die Beleuchtung auf LED umgerüstet. 
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7.2 John-F. Kennedy Schule Esslingen-Zell 

 

Baujahr:  1995 

Beheizbare BGF:   10.840 m² 

Wärmeversorgung:  Fernwärme    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 Energieverbrauch 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauch 

(witterungsbereinigt) 

350,90 336,98 321,00 359,98 379,14 346,54 364,75 366,32 369,40 377,86 360,02 349,16 MWh 

Wärmeverbrauch 340,22 306,08 337,95 290,74 338,78 338,08 261,10 297,03 326,98 331,71 282,69 285,91 MWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wärmeverbrauch 

(witterungsbereinigt) 

79,07 62,64 46,18 19,86 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 24,92 45,13 65,56 MWh 

2019 Wärmeverbrauch 74,08 47,71 33,72 15,52 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 15,88 41,09 54,38 MWh 
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Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Stromverbrauch 175,00 178,17 181,66 171,38 167,91 173,81 175,37 173,39 176,10 176,54 180,08 172,23 MWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2018 Stromverbrauch 18,08 17,11 15,80 12,86 14,82 11,21 12,97 7,84 14,08 15,38 16,69 15,40 MWh 

 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wasserverbrauch 1,56 1,74 1,78 1,77 1,78 2,16 2,23 2,20 2,16 2,18 2,00 2,01 T m³ 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wasserverbrauch 182,13 238,63 212,33 143,77 191,22 106,20 158,97 10,36 162,98 194,54 222,15 188,83 m³ 
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7.2.2 Verbrauchskennwerte 

 

 

 

 

Verbrauchskenn-

werte 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauchs-

kennwert 

32,4 31,1 29,6 33,2 35,0 32,0 33,7 33,8 34,1 34,9 33,2 32,2 kWh / m² 

Stromverbrauchs-

kennwert 

16,1 16,4 16,8 15,8 15,5 16,0 16,2 16,0 16,3 16,3 16,6 15,9 kWh / m² 

Wasserverbrauchs-

kennwert 

143,6 160,2 163,8 163,2 164,6 199,3 205,5 202,9 198,9 201,3 184,1 185,6 l / m² 

Nutzungsart Berufsschulen Modalwert Unteres Quartilsmittel Einheit 

Wärmeverbrauchskennwert (BGFE) 143,00 66,00 kWh / m² 

Stromverbrauchskennwert (BGFE) 17,000 7,000 kWh / m² 

Wasserverbrauchskennwert (BGFE) 170,00 64,00 l / m² 
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7.2.3 Kosten 

 

 

02 John-F. Kennedy 

Schule 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

18.154 21.953 32.078 26.935 31.526 33.630 27.968 28.185 28.255 32.200 27.441 32.275 EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

19.082 26.192 27.613 29.306 29.720 35.804 34.022 33.292 36.101 38.838 39.618 40.646 EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

 

8.819 10.179 9.161 9.167 9.770 11.238 11.528 11.301 11.019 11.096 10.126 10.187 EUR 

Summe (unbereinigt) 46.055 58.323 68.852 65.409 71.015 80.672 73.518 72.778 75.375 82.134 77.185 83.109 EUR 

02 John-F. Kennedy 

Schule 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) (witte-

rungsbereinigt) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

18.724 24.169 30.470 33.350 35.282 34.472 39.071 34.760 31.920 36.680 34.948 39.415 EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

19.082 26.192 27.613 29.306 29.720 35.804 34.022 33.292 36.101 38.838 39.618 40.646 EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

8.819 10.179 9.161 9.167 9.770 11.238 11.528 11.301 11.019 11.096 10.126 10.187 EUR 

Summe (witterungs-

bereinigt) 

46.625 60.540 67.244 71.824 74.771 81.514 84.621 79.352 79.040 86.614 84.692 90.249 EUR 

  

 

7.2.4 Maßnahmen 

Maßnahmen 2019 

Aufgrund des Baujahrs des Gebäudes und des niedrigen Verbrauchs wurden keine Maß-

nahmen im energieeinsparenden Bereich durchgeführt. 
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7.3 Rohräckerschule Esslingen - Zollberg 

Baujahr:  1975 

Beheizbare BGF:   19.858 m² 

Wärmeversorgung:  Nahwärme aus  

Holzhackschnitzel 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1 Energieverbrauch 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauch 

(witterungsbereinigt) 

2,95 2,40 2,19 2,48 2,28 2,06 2,51 2,41 2,45 2,30 2,41 2,27 GWh 

Wärmeverbrauch 2,86 2,18 2,31 2,00 2,04 2,01 1,80 1,96 2,17 2,04 1,93 1,86 GWh 
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Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wärmeverbrauch 

(witterungsbereinigt) 

312,99 287,44 249,76 224,08 87,65 76,00 67,50 80,10 97,50 182,42 237,58 255,79 MWh 

2019 Wärmeverbrauch 293,20 218,90 182,40 175,10 127,10 76,00 67,50 80,10 97,50 116,20 216,30 212,20 MWh 

 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Stromverbrauch 626,30 627,87 655,61 597,83 439,68 505,68 637,17 660,74 755,33 848,71 848,80 839,26 MWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Stromverbrauch 88,77 82,02 81,62 60,11 69,93 55,75 72,39 47,63 64,81 71,08 76,39 68,77 MWh 

 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wasserverbrauch 7,20 7,43 7,66 7,28 5,29 5,70 6,73 7,24 7,84 8,25 8,88 8,22 T m³ 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wasserverbrauch 755,86 713,29 831,86 509,57 770,43 682,00 823,57 396,86 521,43 685,86 810,29 717,29 m³ 
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7.3.2 Verbrauchskennwerte 

 

 

 

 

Verbrauchskenn-

werte 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauchs-

kennwert 

151,7 123,8 112,9 127,6 114,7 103,6 126,6 121,4 123,5 118,7 124,5 117,4 kWh / 

m² 

Stromverbrauchs-

kennwert 

32,3 32,3 33,8 30,8 22,1 25,5 32,1 33,3 38,0 43,8 43,8 43,3 kWh / 

m² 

Wasserverbrauchs-

kennwert 

370,7 382,8 394,2 375,1 265,6 287,0 338,7 364,4 395,0 425,8 458,6 424,3 l / m² 

Nutzungsart Sonderschule RÄS mit Hal-

lenbad 

Modalwert Unteres Quartilsmittel Einheit 

Wärmeverbrauchskennwert (BGFE) 177,00 91,00 kWh / m² 

Stromverbrauchskennwert (BGFE) 18,000 10,000 kWh / m² 

Wasserverbrauchskennwert (BGFE) 541,00 249,00 l / m² 
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7.3.3 Kosten 

 

 

03 Rohräckerschule 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

168,97 177,53 181,40 163,61 173,00 179,72 167,76 177,11 186,21 176,67 174,68 172,45 T EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

66,19 92,47 99,82 102,74 78,95 104,86 127,11 131,06 158,80 173,11 176,74 191,00 T EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

33,56 36,45 32,42 31,64 25,39 25,94 30,32 32,16 34,36 35,89 37,40 34,89 T EUR 

Summe (unbereinigt) 268,72 306,45 313,64 297,98 277,34 310,52 325,20 340,32 379,37 385,66 388,82 398,35 T EUR 

03 Rohräckerschule 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) (witte-

rungsbereinigt) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

174,27 195,46 172,30 202,58 193,61 184,22 234,36 218,42 210,36 199,23 218,39 210,60 T EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

66,19 92,47 99,82 102,74 78,95 104,86 127,11 131,06 158,80 173,11 176,74 191,00 T EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

33,56 36,45 32,42 31,64 25,39 25,94 30,32 32,16 34,36 35,89 37,40 34,89 T EUR 

Summe (witterungs-

bereinigt) 

274,03 324,38 304,55 336,95 297,95 315,02 391,80 381,63 403,53 408,22 432,53 436,50 T EUR 

  

7.3.4 Maßnahmen 

Maßnahmen 2019 

Á 2019 wurde der BA 8.1 Kindergarten abgeschlossen.  

 

Maßnahmen 2020 

Á Die Erweiterung und Generalsanierung der Rohräckerschule startete im Jahr 2010. Die 

Umsetzung erfolgt in 8 Bauabschnitten. Zwischenzeitlich wurden die einzelnen Bauab-

schnitte in Unterbauabschnitte unterteilt. 2020 wurde mit dem BA 8.2 Sprachheilschule 

begonnen 



Energiebericht 2019 Landkreis Esslingen 
 

39 

 

7.4 Landratsamt Esslingen (Bestandsgebäude) 

 

Baujahr:  1975 

Beheizbare BGF:   19.922 m² 

Wärmeversorgung:  Fernwärme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1 Energieverbrauch 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauch (wit-

terungsbereinigt) 

1,69 1,76 1,57 1,75 1,66 1,58 1,73 1,70 1,76 1,75 1,82 1,85 GWh 

Wärmeverbrauch 1,64 1,60 1,66 1,42 1,48 1,54 1,24 1,38 1,56 1,53 1,43 1,52 GWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wärmeverbrauch 

(witterungsbereinigt) 

346,79 266,11 213,19 123,24 57,21 24,08 27,82 28,49 44,17 152,73 209,59 293,31 MWh 

2019 Wärmeverbrauch 324,90 202,65 155,69 96,30 82,96 24,08 27,82 28,49 44,17 97,29 190,82 243,33 MWh 
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Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Stromverbrauch 1,12 1,15 1,12 1,14 1,10 1,04 1,00 0,99 0,96 0,98 0,98 0,97 GWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Stromverbrauch 93,22 87,33 83,68 80,10 76,59 72,34 84,60 79,21 75,89 77,21 81,59 75,42 MWh 

 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wasserverbrauch 4,27 4,14 3,71 3,15 3,12 3,14 3,24 3,27 3,16 3,24 3,59 3,60 T m³ 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wasserverbrauch 315,83 326,57 352,71 334,57 384,57 297,86 267,00 240,86 233,71 265,00 311,43 269,75 m³ 
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7.4.2 Verbrauchskennwerte 

 

 

 

 

Verbrauchskenn-

werte 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauchs-

kennwert 

84,9 88,5 79,1 88,0 83,2 79,3 87,0 85,5 88,3 87,7 91,2 93,1 kWh / 

m² 

Stromverbrauchs-

kennwert 

56,0 58,00 56,3 57,3 55,1 52,4 50,0 49,6 48,2 49,0 49,3 48,6 kWh / 

m² 

Wasserverbrauchs-

kennwert 

214,1 207,8 186,1 158,3 156,4 157,7 162,7 164,2 158,4 162,6 180,2 180,7 l / m² 

Nutzungsart Verwaltungsgebäude nor-

mal 

Modalwert Unteres Quartilsmittel Einheit 

Wärmeverbrauchskennwert (BGFE) 104,00 72,00 kWh / m² 

Stromverbrauchskennwert (BGFE) 20,000 7,000 kWh / m² 

Wasserverbrauchskennwert (BGFE) 117,00 77,00 l / m² 
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7.4.3 Kosten 

 

 

04 Verwaltungsge-

bäude Pulverwiesen 

11 Landratsamt ES 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

68,38 88,35 104,66 79,40 112,07 136,44 114,26 114,29 130,51 110,22 117,39 136,76 T EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

113,51 176,49 179,88 195,25 187,85 210,18 196,84 192,01 200,48 200,69 209,32 226,01 T EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

19,56 20,38 14,50 15,47 12,93 14,34 14,75 14,18 14,65 14,41 15,34 15,56 T EUR 

Summe (unbereinigt) 201,46 285,22 299,03 290,13 312,85 360,96 325,85 320,49 345,63 325,32 342,05 378,33 T EUR 

04 Verwaltungsge-

bäude Pulverwiesen 

11 Landratsamt ES 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) (witte-

rungsbereinigt) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

70,53 97,27 99,41 98,32 125,42 139,86 159,61 140,95 147,44 125,56 149,50 167,02 T EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

113,51 176,49 179,88 195,25 187,85 210,18 196,84 192,01 200,48 200,69 209,32 226,01 T EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

19,56 20,38 14,50 15,47 12,93 14,34 14,75 14,18 14,65 14,41 15,34 15,56 T EUR 

Summe (witterungs-

bereinigt) 

203,60 294,14 293,79 309,04 326,20 364,38 371,21 347,15 362,56 340,66 374,16 408,58 T EUR 

  

7.4.4 Maßnahmen 

Geplante Maßnahmen 

Á Aufgrund des aktuell geplanten Neubaus sind keine weiteren investiven Maßnahmen zur 

Energieeinsparung geplant. 
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7.5 Verwaltungsgebäude Filderstadt 

 

Baujahr:  1984 

Beheizbare BGF:   1.166 m² 

Wärmeversorgung:  Pellet/Gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 Energieverbrauch 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauch (wit-

terungsbereinigt) 

154,55 166,75 151,22 161,83 160,06 154,81 182,45 188,96 201,77 182,13 162,93 155,30 MWh 

Wärmeverbrauch 149,84 151,46 159,20 130,70 143,02 151,03 130,60 153,22 178,60 159,88 127,93 127,17 MWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wärmeverbrauch 

(witterungsbereinigt) 

25,77 22,37 18,24 9,43 4,92 1,14 1,24 0,73 1,83 11,09 21,23 32,33 MWh 

2019 Wärmeverbrauch 24,15 17,04 13,32 7,37 7,14 1,14 1,24 0,73 1,83 7,06 19,33 26,82 MWh 
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Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Stromverbrauch 43,91 34,95 37,39 34,45 33,99 32,76 31,82 31,00 35,75 35,79 30,37 29,45 MWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Stromverbrauch 2,44 2,57 2,48 2,25 2,19 1,93 1,99 2,47 2,74 2,83 2,74 2,83 MWh 

 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wasserverbrauch 338,00 364,29 400,00 267,00 293,00 261,86 274,14 261,00 286,43 294,57 307,29 266,71 m³ 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wasserverbrauch 28,14 24,00 24,57 22,43 24,00 23,57 29,14 21,27 17,11 17,68 17,11 17,68 m³ 
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7.5.2 Verbrauchskennwerte 

 

 

 

 

Verbrauchskenn-

werte 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauchs-

kennwert 

132,6 143,0 129,7 138,8 137,3 132,8 156,5 162,1 173,0 156,2 139,7 133,2 kWh / 

m² 

Stromverbrauchs-

kennwert 

37,7 30,0 32,1 29,6 29,2 28,1 27,3 26,6 30,7 30,7 26,1 25,3 kWh / 

m² 

Wasserverbrauchs-

kennwert 

289,9 312,4 343,1 229,0 251,3 224,6 235,1 223,8 245,7 252,6 263,5 228,7 l / m² 

Nutzungsart Verwaltungsgebäude nor-

mal 

Modalwert Unteres Quartilsmittel Einheit 

Wärmeverbrauchskennwert (BGFE) 104,00 72,00 kWh / m² 

Stromverbrauchskennwert (BGFE) 20,000 7,000 kWh / m² 

Wasserverbrauchskennwert (BGFE) 117,00 77,00 l / m² 
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7.5.3 Kosten 

 

 

05 Verwaltungsge-

bäude Gottlieb Daim-

ler Str. 2 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

7.137 10.749 9.278 6.898 6.553 9.199 7.631 7.919 9.057 6.678 5.483 5.901 EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

6.351 6.387 7.054 7.730 6.624 7.626 8.163 7.257 9.385 9.416 7.790 7.930 EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

1.492 1.650 1.863 1.880 2.005 1.861 1.812 1.737 1.878 1.841 1.845 1.845 EUR 

Summe (unbereinigt) 14.979 18.786 18.195 16.508 15.183 18.685 17.606 16.913 20.319 17.935 15.118 15.676 EUR 

05 Verwaltungsge-

bäude Gottlieb Daim-

ler Str. 2 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) (witte-

rungsbereinigt) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

7.361 11.834 8.813 8.541 7.334 9.429 10.661 9.767 10.232 7.608 6.982 7.206 EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

6.351 6.387 7.054 7.730 6.624 7.626 8.163 7.257 9.385 9.416 7.790 7.930 EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

1.492 1.650 1.863 1.880 2.005 1.861 1.812 1.737 1.878 1.841 1.845 1.845 EUR 

Summe (witterungs-

bereinigt) 

15.203 19.871 17.730 18.151 15.964 18.915 20.636 18.761 21.494 18.864 16.617 16.981 EUR 

  

7.5.4 Maßnahmen 

Geplante zukünftige Maßnahmen 

Á Es wird bei der vorbeugenden Instandhaltungsstrategie eine energetische Sanierung des 

Daches, der Fassade und der Fenster geprüft. Die Maßnahmen werden kurz- bzw. mit-

telfristig umgesetzt.    
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7.6 Max-Eyth-Schule und Jakob-Friedrich-Schöllkopf-Schule in Kirchheim 

 

Baujahr:  1955 

Beheizbare BGF:   23.165 m² 

Wärmeversorgung:  Gas/ Öl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1 Energieverbrauch 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauch  

(witterungsbereinigt) 

2,39 2,21 2,12 1,96 2,20 2,03 2,05 2,17 2,13 2,23 2,11 2,23 GWh 

Wärmeverbrauch 2,31 2,01 2,23 1,59 1,97 1,98 1,47 1,76 1,89 1,96 1,65 1,82 GWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wärmeverbrauch 

(witterungsbereinigt) 

422,51 354,45 296,12 172,38 53,37 0,00 0,00 0,00 38,73 192,81 278,25 379,89 MWh 

2019 Wärmeverbrauch 395,84 269,93 216,25 134,70 77,38 0,00 0,00 0,00 38,73 122,82 253,34 315,15 MWh 
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Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Stromverbrauch 537,87 561,02 547,88 545,46 556,60 561,99 562,00 589,54 688,04 552,68 542,36 524,37 MWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Stromverbrauch 57,82 51,31 44,83 39,92 46,25 31,52 37,39 20,81 39,43 51,08 53,64 50,39 MWh 

 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wasserverbrauch 3,01 2,42 2,39 2,37 2,11 2,21 2,49 4,35 8,67 2,74 3,17 2,73 T m³ 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wasserverbrauch 279,86 273,43 260,14 178,29 277,43 174,29 233,14 30,00 235,43 259,43 304,57 225,43 m³ 
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7.6.2 Verbrauchskennwerte 

 

 

 

 

Verbrauchskenn-

werte 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauchs-

kennwert 

103,0 95,5 91,3 84,7 95,1 87,8 88,6 93,8 92,1 96,2 90,9 96,2 kWh / 

m² 

Stromverbrauchs-

kennwert 

23,2 24,2 23,7 23,6 24,0 24,3 24,3 25,5 29,7 23,9 23,4 22,6 kWh / 

m² 

Wasserverbrauchs-

kennwert 

129,9 104,6 103,4 102,5 91,2 95,3 107,6 187,8 374,2 118,5 136,9 117,9 l / m² 

Nutzungsart Berufsschulen mit Turnhalle Modalwert Unteres Quartilsmittel Einheit 

Wärmeverbrauchskennwert (BGFE) 149,00 97,00 kWh / m² 

Stromverbrauchskennwert (BGFE) 16,000 7,000 kWh / m² 

Wasserverbrauchskennwert (BGFE) 142,00 92,00 l / m² 
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7.6.3 Kosten 

 

 

06 Schulen Kirch-

heim/Teck MES + 

JFSS 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

95,14 133,46 99,70 75,00 89,04 109,84 86,23 96,35 101,35 94,07 82,38 130,34 T EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

63,72 84,83 85,65 95,69 100,35 117,99 111,25 115,24 143,59 118,70 119,66 124,41 T EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

14,61 12,39 11,17 13,77 17,79 18,60 18,88 27,99 33,61 21,99 21,26 24,60 T EUR 

Summe (unbereinigt) 173,47 230,69 196,52 184,45 207,18 246,43 216,36 239,59 278,55 234,75 223,31 279,35 T EUR 

06 Schulen Kirch-

heim/Teck MES + 

JFSS 

2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärme (G15) (witte-

rungsbereinigt) / Kosten 

inkl. Umsatzsteuer 

98,13 146,94 94,70 92,86 99,65 112,59 120,46 118,83 114,49 107,16 104,92 159,17 T EUR 

Strom / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

63,72 84,83 85,65 95,69 100,35 117,99 111,25 115,24 143,59 118,70 119,66 124,41 T EUR 

Wasser / Kosten inkl. 

Umsatzsteuer 

14,61 12,39 11,17 13,77 17,79 18,60 18,88 27,99 33,61 21,99 21,26 24,60 T EUR 

Summe (witterungs-

bereinigt) 

176,46 244,16 191,53 202,32 217,79 249,18 250,59 262,07 291,69 247,84 245,84 308,18 T EUR 

  

7.6.4 Maßnahmen 

Umgesetzte Maßnahmen 2019 

Á Sanierung des Dachs der Bibliothek 

Maßnahmen 2020 

Á Fassadensanierung an der JFSS Südseite  

Geplante zukünftige Maßnahmen 

Á Umfassende Heizungssanierung, dabei wird auch eine Wärmeversorgung durch die 

Stadtwerke Kirchheim geprüft. 
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7.7 Verwaltungsgebäude Kirchheim 

 

Baujahr (Geb. 6/2):  1987 

Beheizbare BGF:   1.966 m² 

Wärmeversorgung:  Gas 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.7.1 Energieverbrauch 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wärmeverbrauch  

(witterungsbereinigt) 

327,19 284,12 207,48 239,90 203,61 219,55 240,81 230,26 234,11 243,51 245,16 241,79 MWh 

Wärmeverbrauch 317,24 258,06 218,43 193,75 181,93 214,19 172,38 186,71 207,22 213,77 192,50 197,99 MWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wärmeverbrauch 

(witterungsbereinigt) 

43,12 37,34 33,36 16,59 8,40 0,00 0,00 0,00 4,54 23,60 29,30 40,27 MWh 

2019 Wärmeverbrauch 40,39 28,43 24,36 12,97 12,18 0,00 0,00 0,00 4,54 15,03 26,68 33,40 MWh 
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Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Stromverbrauch 54,39 48,01 52,18 46,62 45,15 46,17 45,37 44,39 44,19 42,30 41,59 41,28 MWh 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Stromverbrauch 4,15 3,55 3,63 3,15 3,46 2,71 3,09 3,27 3,15 3,49 3,79 3,84 MWh 

 

 

 

Verbrauch 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Einheit 

Wasserverbrauch 464,00 305,00 331,86 336,36 322,07 348,57 328,78 373,65 411,43 404,00 420,00 441,3 m³ 

 

Verbrauch Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Einheit 

2019 Wasserverbrauch 40,74 35,45 47,79 36,09 45,93 31,32 39,85 35,08 33,87 35,15 35,67 24,35 m³ 

 

 

 

 

 




















































































